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УДК 621.314   
 
А.С. МАСЛІЙ, Н.П. КАРПЕНКО, О.Г. ТУРЕНКО, О.Е. САФРОНОВ, П.А. ГОЛОВКО 
 
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ  
ДЛЯ МАНЕВРОВОГО ТЕПЛОВОЗУ 
 
Дана стаття присвячена дослідженню відносно нового типу електродвигуна: вентильно-індукторного на маневровому тепло-
возі. Даний двигун відноситься до класу синхронних реактивних машин з вентильним керуванням. На основі рівнянь Лагра-
нжа була описана математична модель даного електромеханічного перетворювача, а також проводився комплекс цифрових 
експериментів з метою визначення залежностей між потокозчепленням фаз двигуна і їх похідними. За результатами аналізу 
магнітного поля методом кінцевих елементів були визначені значення потокозчеплення фаз вентильно-індукторного двигуна 
і значення електромагнітного моменту. За допомогою програмного середовища FEMM були отримані тривимірні поверхні, 
що показують залежність потокозчеплення фази та електромагнітного моменту від магніторушійної сили та кута повороту 
ротора, які в подальшому використані в імітаційній моделі вентильно-індукторного двигуна в середовищі Matlab. Проведено 
ідентифікацію параметрів двигуна ДВІ-165 та отримано його математичну модель на основі рівнянь Лагранжа ІІ роду. У 
результаті моделювання отримані осцилограми прямого пуску, а саме моменту, струму та швидкості з обмеженням струму 
на рівні 600А.  
Ключові слова: вентильно-індукторний двигун; електромеханічний перетворювач; маневровий тепловоз; імітаційна 
модель; метод кінцевих елементів; електронний комутатор. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНОГО ПРИВОДА  
ДЛЯ МАНЕВРОВОГО ТЕПЛОВОЗА 
 
Данная статья посвящена исследованию относительно нового типа электродвигателя: вентильно-индукторного на маневро-
вом тепловозе. Данный двигатель относится к классу синхронных реактивных машин с вентильным управлением. На основе 
уравнений Лагранжа была описана математическая модель данного электромеханического преобразователя, а также прово-
дился комплекс цифровых экспериментов с целью определения зависимостей между потокосцепления фаз двигателя и их 
производными. По результатам анализа магнитного поля методом конечных элементов были определены значения потокос-
цепления фаз вентильно-индукторного двигателя и значение электромагнитного момента. С помощью программной среды 
FEMM были получены трехмерные поверхности, показывающие зависимость потокосцепления фазы и электромагнитного 
момента от магнитодвижущей силы и угла поворота ротора, которые в дальнейшем использованы в имитационной модели 
вентильно-индукторного двигателя в среде Matlab. Проведена идентификация параметров двигателя ДВИ-165 и получено 
его математическую модель на основе уравнений Лагранжа второго рода. В результате моделирования получены осцилло-
граммы прямого пуска, а именно момента, тока и скорости с ограничением тока на уровне 600А. 
Ключевые слова: вентильно-индукторный двигатель, электромеханический преобразователь; маневровый тепловоз; 
имитационная модель; метод конечных элементов; электронный коммутатор. 
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MATHEMATICAL MODELING OF SWITCHED-RELUCTANCE ELECTRIC DRIVE  
FOR MANEUVERING DIESEL LOCOMOTIVE 
 
This article is devoted to the study of a relatively new type of electric motor: a switched-reluctance motor on a maneuvering diesel 
locomotive.  This engine belongs to the class of synchronous jet machines with valve control.  On the basis of the Lagrange equations, 
a mathematical model of the electromechanical converter was described, and a set of digital experiments was conducted to determine 
the relationships between the coupling of the motor phases and their derivatives.  According to the results of the magnetic field analy-
sis, the values of the coupling of the phases of the valve-inductor motor and the values of the electromagnetic torque were determined 
by the finite element method.  Three-dimensional surfaces were obtained using the FEMM software environment, showing the de-
pendence of the phase and electromagnetic torque coupling on the magnetomotive force and the rotation angle of the rotor, which 
were subsequently used in a simulation model of a valve-inductor motor in the Matlab environment.  The parameters of the engine 
DVI-165 are identified and its mathematical model is obtained based on Lagrange equations of the second kind.  The simulation re-
sults in direct-start waveforms, namely, torque, current, and speed with 600A current limiting. 
Keywords: switched-reluctance motor; electromechanical converter; maneuvering diesel locomotive;  simulation model;  finite 
element method;  electronic switch. 
 
Вступ. З розвитком напівпровідникової електро-
ніки все більш широкого застосування знаходять вен-
тильно-індукторні двигуни (ВІД). ВІД відноситься до 
класу синхронних реактивних машин з вентильним 
керуванням. ВІД представляє собою сукупність елект-
ромеханічного перетворювача енергії – індукторної 
машини (рис. 1) і електронного блоку керування. Не-
обхідними частинами блоку керування є: 
– блок керування (БК) комутацією, що містить ал-
горитм і систему керування електронним комутатором; 
– датчики положення ротора (ДПР) і струму фа-
зи, які можуть виконуватися інтегрованими із блоком 
керування; 
– електронний комутатор (ЕК), що забезпечує 
підключення обмоток індукторної машини до джерела 
живлення. 
Принцип дії ВІД базується на реактивній взаємо-
дії зубців статора й ротора. Зубці ротора, під дією 
струму, що протікає в котушках фази, намагаються 
зайняти положення, що відповідає найбільшому зна-
ченню енергії магнітного поля, що відповідає режиму 
двигуна [1-5].  
В якості електромеханічного перетворювача ене-
ргії був обраний чотирифазний ВІД, який має конфі-
гурацію 8/6 та представлений на рис. 2, а технічні ха-
рактеристики зведені до табл. 1. 
 
Рисунок 1 – Функціональна схема ВІД 
 
Таблиця 1 – Технічні характеристики двигуна ДВІ-165 
Електромеханічні параметри 
UH, B 200 
IH, A 850 
MH, Нм 875,5 
nH, об/хв 1800 
RФ, Ом 0,135 
Ld, мГн  1,72 
Lq, мГн  0,36 
 
Метою даної роботи є розрахунок магнітного 
поля ВІД та побудова основних залежностей його ро-
боти для подальшого використання в імітаційній мо-
делі  роботи ВІД. 
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Рисунок 2 – Чотирифазний ВІД конфігурації 8/6 
 
Постановка задачі. Для математичного опису 
такого ЕМП використовуємо систему диференційних 

































































































































































       (1) 
де      іA, іB, іC, іD – струми відповідних фаз статора;  
ΨA, ΨB, ΨC, ΨD – потокозчеплення відповідних 
фаз; 
еA, еB, еC, еD – напруга джерел живлення;  
θ – кут повороту ротора;  
ω – кутова швидкість;  
Mдв – рушійний момент;  
Mс – момент опору;  
J – момент інерції ротора. 
Система рівнянь (1) представляє собою математич-
ну модель ВІД. Для ідентифікації її параметрів необхідно 
встановити залежності між потокозчепленням фаз (ΨA, 








Ψ∂ ),(i ), 
з одного боку і узагальненими координатами - з іншого. 
З метою визначення цих залежностей проводився ком-
плекс цифрових експериментів. Для визначення значен-
ня потокозчеплення пропонується здійснювати розраху-
нок магнітного поля з використанням методу кінцевих 
елементів для плоскопаралельного завдання. За резуль-
татами аналізу магнітного поля можна визначити зна-
чення потокозчеплення фаз ВІД і значення електромаг-
нітного моменту. 
Для стаціонарного магнітного поля метод кінцевих 
елементів в двомірній розрахунковій моделі і прямокут-
ній системі координат полягає в мінімізації нелінійного 
енергетичного функціонала. Для вирішення поставлено-
го завдання використовувався програмний комплекс 
FEMM, що дозволяє розрахувати стаціонарні плоскопа-
ралельні магнітні поля. За результатами розрахунку маг-
нітного поля методом кінцевих елементів можна визна-




AAnAKA AAwl )( ,1,δ ;                     (2) 
∑ −=Ψ
K
BBnBKB AAwl )( ,1,δ ;                     (3) 
∑ −=Ψ
K
CCnCKC AAwl )( ,1,δ ;                      (4) 
∑ −=Ψ
K
DDnDKD AAwl )( ,1,δ ,                      (5) 
де     lδ – довжина статора; 
An,,А, An,В, An,С, An,D – потенціали у провідниках 
однієї секції фази А, В, С, D; 
k – кількість секцій фази; 
wК – кількість витків секції. 
( ) ( )( )( )1 ,2
rl
M l H B n B H n rδ= × × + × × ×∑           (6) 
де lr - контур інтегрування.  
Таким чином, вирази (2) - (5) і (6) являють собою 
потокозчеплення і електромагнітний момент як функ-
цію двох змінних (струму фази, а також кутової коор-
динати ротора), які можуть бути визначені шляхом 
розрахунку магнітного поля машини на кожному кро-
ці інтегрування. 
У постпроцесорі FEMM для розрахункової моделі 
ВІД задаємося збуджуючим впливом шляхом завдання 
величини струму котушки, намотаної на зубець статора. 
Також приймаємо, що котушка має один виток. У кож-
ній замкнутій області машини задаємо матеріал і провід-
ність даної ділянки машини. Криві намагнічування мате-
ріалу зубців статора і ротора взяті з довідкової літерату-
ри. При розрахунках прийнято, що використовується 
електротехнічна сталь марки 2411. 
Розподіл магнітних ліній в розрахунковій схемі 
ВІД під час узгодженого і неузгодженого положень 
при включеній фазі А представлені на рис. 3 та 4. 
 
 
Рисунок 3 – Розподіл магнітного поля у зубцях ВІД  
при узгодженому положенні 
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Рисунок 4 – Розподіл магнітного поля у зубцях ВІД  
при розузгодженому положенні 
 
За допомогою підпрограми, написаної в тексто-
вому файлі на мові Lua автоматизуємо процес розра-
хунку. Граничними областями при цьому є положення 
зубців статора і ротора – від неузгодженого до узго-
дженого положень, що складає 22,5°, а також допус-
тимих значень МРС на рівні 40000А. 
 
 
Рисунок 5 – Залежність потокозчеплення фази від МРС та 
кута повороту ротора 
 
 
Рисунок 6 – Залежність електромагнітного моменту від МРС 
та кута повороту ротора 
Результатом розрахунку є тривимірні поверхні, 
що показують залежність потокозчеплення фази та 
електромагнітного моменту від МРС та кута повороту 
ротора (рис. 5, 6). 
Для отримання безперервних залежностей пото-
козчеплення результати цифрового моделювання про-
понується апроксимувати безперервними функціями. 
При виборі типу функції вирішувалися наступні за-
вдання: 
– функція і її похідні по куту повороту ротора на 
початку і кінці інтервалу на якому проводиться апрок-
симація (полюсний розподіл ВІД) повинні бути одна-
ковими; 
– запропонована функція повинна враховувати 
зміни струмів не тільки власної, а й сусідніх фаз; 
– запропонована функція повинна мати досить 
простий вигляд аналітичних частинних похідних по 
всіх координатах. 
Для визначення коефіцієнтів полінома пропону-
ється використовувати метод на основі поліномів Че-
бишева.  
Зниження порядку математичної моделі без об-
меження можливо отримати, якщо визначати момент 
за результатами розрахунку магнітного поля методом 
кінцевих елементів за допомогою програми FEMM. 
Використовуючи раніш отриману систему рів-
нянь (1), складаємо структурну схему чотирифазного 
ВІД, що наведена на рис. 7. 
Невід’ємною складовою вентильно-індукторного 
приводу (ВІП) є ЕК. ЕК у ВІП необхідний для під-
ключення фаз двигуна до джерела живлення в залеж-
ності від сигналу датчика положення ротора. Так як 
робота ВІД не залежить від напрямку струму в фазі, то 
для комутації струму в ній зазвичай застосовується 
півмостова (однонапівперіодна) схема. При цьому на 
кожну фазу необхідно два ключа і два зворотних діо-
да. Таким чином, число силових елементів зростає 
пропорційно числу фаз. Для живлення чотирьохфаз-
ного ВІД схема ЕК представлена на рис. 8. 
При моделюванні ЕК були використані технічні 
характеристики IGBT-транзистора MIO1800-17E10 та 
діода Д143-1000-18-УХЛ2. Їх моделювання зводиться 
до опису двох стійких станів: відкритого і закритого. 
У відкритому стані транзистор знаходиться в режимі 
насичення і характеризується активним опором пря-
мого каналу. Закритий стан транзистора характеризу-
ється нескінченно великим опором каналу. У відкри-
тому стані діод має падіння напруги на рівні 0,8-1,2В, 
а в закритому стані опір діода приймається рівним 
нескінченності. За допомогою ЕК реалізована одино-
чна симетрична комутація фаз з обмеженням струму 
на рівні 600А. 
Використовуючи структуру (рис. 7), а також за-
пропоновану схему ЕК було створено імітаційну мо-
дель у середовищі Matlab. У результаті моделювання 
отримані осцилограми прямого пуску, а саме струму 
двигуна (рис. 9), моменту (рис. 10), швидкості 
(рис. 11) з обмеженням струму на рівні 600 А. 
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Рисунок 7 – Структурна схема ВІД 
 
 
Рисунок 8 – Схема ЕК для 4-фазного ВІД 
 
 
Рисунок 9 – Струм у обмотках ВІД 
 
 




Рисунок 11 – Швидкість обертання вала ВІД 
 
Висновки. Отримано результати у вигляді роз-
поділу магнітного поля у двигуні, тривимірні графіки 
залежності потокозчеплення та електромагнітного 
моменту двигуна від кута повороту ротора. Дана ма-
тематична модель є базовою для подальшого дослі-
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